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关于我镇开展火灾隐患整治的倡议

各位苍城群众、朋友们：
消防安全工作事关经济发展、社会稳定、人民群众生命财产安全，责任重于泰山。维护消防安全，保护消防设施，预防火灾、报告火警是《中华人民共和国消防法》赋予公民的义务，每位公民应该严格遵守《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，切实履行消防安全职责。
根据《关于印发全市第八批火灾隐患重点地区整治工作方案的通知》（江消安[2018]12号）文件的部署，我镇被列入江门市火灾隐患整治重点地区。近期我镇将派出专项工作组对我镇辖区内工矿商贸企业、“三小场所”、出租屋等场所进行消防整治。
为创造良好的消防安全环境，希望广大村民、商户、业主做到：① 场所内原则上不得住人。如必须住人，则住宿部分和经营部分应用砌至楼顶板的实体砖墙进行分隔，砖墙上的门应采用甲级防火门。②场所应设置独立式感烟火灾探测报警器。③场所内应配置灭火器、应急照明灯。灭火器按每75平方米至少2具4公斤ABC干粉灭火器的标准配置（建筑面积小于75平方米的场所配置2具）。④ 场所内不应存放使用火灾危险性为甲、乙类物品及火灾危险性为丙类的液体。⑤场所内必须张贴防火公约、消防安全承诺书，从业人员应掌握灭火器的使用方法及逃生自救常识。⑥广大居民朋友要保障疏散通道通畅，严禁在楼道、阳台等堆放杂物，不挤占消防车道，爱护消防设备。
希望广大村民朋友们提高认识，积极参与和配合做好消防整治工作，自行将场所内存在的消防隐患进行整改，共同维护社会平安，共创美好家园。
    

                  开平市苍城镇人民政府
                      2018年5月22日









整治标准
小档口（小商铺）整治标准
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1、场所内不得住人。如必须住人，则住宿部分和经营部分应用砌至楼顶板的实体砖墙进行分隔，砖墙上的门应采用甲级防火门。住宿处须设有直通室外的安全出口或者开设不小于高100cm×宽80cm且向外开启的紧急逃生出口,逃生出口下沿距离室内地面不应大于1.2m，2层以上（含2层）的紧急逃生口每层至少设置1个逃生缓降器、或1部消防逃生梯、或1部辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。紧急逃生口应有明显标志，并保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在住宿与经营区域楼顶板处分别安装1个独立式烟感报警器。
    2、设置值班室、住宿场所以及其他建筑面积超过20m的“三小”场所应设置独立式感烟火灾探测报警器。独立式感烟火灾探测报警器应安装在疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部。
      3、场所内应配置灭火器、应急照明灯。灭火器按每75平方米至少2具4公斤ABC干粉灭火器的标准配置（建筑面积小于75平方米的场所配置2具）。
      4、场所内不应存放使用火灾危险性为甲、乙类物品及火灾危险性为丙类的液体。厨房、浴室确需存放、使用液化石油气的，存放装载量为15kg的气瓶不得超过2个，厨房、浴室应采取防火分隔措施，并设置自然排风窗。
      5、经营场所电气线路的敷设应穿金属管或阻燃型PVC管保护，场所内电气线路不应私拉乱接。
      6、场所内必须张贴防火公约、消防安全宣传挂画，从业人员应掌握灭火器的使用方法及逃生自救常识。

出租屋整治标准
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1、出租屋应设置两条疏散楼梯，如确有困难仅能设置一条疏散楼梯时，应在现有楼梯另一侧阳台或窗的位置安装辅助疏散设施（其中，三层及三层以下的，可使用逃生软梯；三层以上的，应设置固定的室外铁梯或铁爬梯，确有困难的，可采用缓降器），疏散楼梯通向天面的门应向天面方向开启，且保持畅通。
   2、出租屋每个房间之间的隔墙必须采用砖墙或不燃材料砌筑至楼板。房间通往走道的墙上不应开设除门以外的洞口。
   3、出租屋公共通道设有防盗网的，应开启不小于高80cm×宽50cm的紧急逃生口，逃生口处应有明显标志，并确保火灾时能从内部易于打开。
   4、出租屋应设置室内消火栓或消防卷盘（一个消火栓或消防卷盘的最大保护距离不大于25米，否则应增设）。每层按每10个房间配备2具4公斤ABC干粉灭火器的标准配备灭火器（单层不足10个房间的，应按每个楼层配置2具4公斤ABC干粉灭火器的标准配置），灭火器应固定在通道墙体上的明显位置。公共走道上应按每10米设置一个独立式火灾报警器（不足10米的按10米计）。疏散通道、安全出口应设置消防应急照明灯和疏散指示标志。

小作坊整治标准
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  （一）安全疏散的要求：
1、场所的每层应设置2个安全出口（每层建筑面积小于等于250平方米的可设置1个安全出口）。
2、确有困难仅能设置一个安全出口时，应在现有安全出口的另一侧阳台或窗的位置开启1个不小于高80cm×宽50cm的紧急逃生口，并安装辅助疏散设施（其中，三层及三层以下的，可使用逃生软梯；三层以上的，应设置固定的室外铁梯或铁爬梯，确有困难的可采用缓降器）。
3、紧急逃生口处应有明显标志，疏散楼梯通向天面的门应向外开启并保持畅通。
4、场所的楼梯间应设置成封闭楼梯间（一般场所可采用双向弹簧门，制衣、制鞋、木器加工等人员密集生产车间的楼梯间的门应为乙级防火门，且应向疏散方向开启），疏散楼梯在建筑首层应能直通室外。
5、场所内部均应设置确保人员疏散的通道，疏散通道的宽度不小于1.2米，并用黄、橙或红等颜色鲜明的线条或“警示带”标明。
（二） 灭火设施及电气的要求：
1、场所内应设置室内消火栓系统，确有困难时，可采用消防卷盘。
2、场所内应按每75平方米至少2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置灭火器（建筑面积小于75平方米的场所配置2具）。
3、场所内疏散通道、安全出口应设置消防应急照明灯，安全出口上方应设置安全疏散指示标志。
4、场所内电气线路的敷设应穿金属套管或阻燃型PVC管保护，电气设备应安装在不燃物体上。
   （三）场所内放置天那水、酒精、柴油等易燃、可燃液体的仓库，应采用实体砖墙与其它部分分隔，仓库的门应采用甲级防火门。
   （四）场所内不得设置人员居住场所，如确需设置居住场所的应满足以下要求：
1、留守值班人员不应超过1人。
2、住人区域必须采用实体砖墙和防火门与其它区域进行分隔。
3、住人区域应设置独立的安全出口或疏散楼梯，疏散门应向疏散方向开启，确有困难时，可在适当的位置开启1个不小于高80cm×宽50cm的紧急逃生口，逃生口应保证火灾时能从内部易于打开，并设置逃生软梯或缓降器。
4、生产（储存）、住人区域应分别设置独立式感烟火灾探测报警器。
   （五）场所内必须张贴防火公约、消防安全知识挂画，从业人员应掌握灭火器的使用方法及逃生自救常识。
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